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DESCRIPTION

B1 Temperaturføler, tilluft Temperature sensor, supply air Temperaturgivare, tilluft Temperaturføler, indblæsningsluft Lämpötila-anturi, tuloilma

B3 Temperaturføler, avtrekk Temperature sensor, extract air Temperaturgivare, frånluft Temperaturføler, udsugningsluft Lämpötila-anturi, poistoilma

B4 Temperaturføler, uteluft Temperature sensor, outdoor air Temperaturgivare, uteluft Temperaturføler, udeluft Lämpötila-anturi, ulkoilma

B5 Temperaturføler, returvann Temperature sensor, return water Temperaturgivare, returvatten Temperaturføler, returvand Lämpötila-anturi, paluuvesi

B6 Temperaturføler, avkast Temperature sensor, exhaust air Temperaturgivare, avluft Temperaturføler, udblæsning Lämpötila-anturi, jäteilma

CI70 Styrepanel Control panel Styrpanel Styrepanel Ohjauspaneeli

CU Styrekort Control board Styrkort Styrekort Ohjainkortti

EB1 Ettervarmeelement, elektrisk Heating battery, electrical Eftervärmebatteri, elektriskt Eftervarmeflade, elektrisk Lämmityspatteri, sähkö

F10 Overopphetningstermostat EB1
Manuell reset

Thermostat overheating EB1
Manual reset

Överhettningstermostat EB1
Manuell återställning

Overophedningstermostat EB1
Manuel resetfunktion

Ylilämpötermostaatti EB1
Manuaalinen nollaus

F20 Overhetningstermostat EB1
Automatisk reset

Thermostat overheating EB 1
Automatic reset

Överhettningstermostat EB1
Automatisk återställning

Overophedningstermostat EB1
Automatisk reset

Termostaatti EB1
Automaattinen nollaus

M1 Tilluftsvifte Supply air fan Tilluftsfläkt Indblæsningsventilator Tuloilmapuhallin

M2 Avtrekksvifte Extract air fan Frånluftsfläkt Udsugningsventilator Poistoilmapuhallin

M3 Rotormotor Rotor motor Rotormotor Rotormotor LTO-kiekon moottori
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